Ausgabe: Dezember 2010
geandert und erganzt GMBI 2011 S. 1090 [Nr. 54]

Technische Erste-Hilfe-Raume, Mittel und
Regeln fir Einrichtungen zur Ersten Hilfe ASR A4.3
Arbeitsstatten

Die Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschatftliche
Erkenntnisse fur das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstatten wieder.

Sie werden vom Ausschuss fur Arbeitsstatten (ASTA) ermittelt bzw. angepasst und
vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt
bekannt gegeben.

Diese ASR A4.3 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs Anforderungen der
Verordnung uber Arbeitsstatten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der
Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der
Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Losung, muss er damit
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fur die
Beschaftigten erreichen.
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1 Zielstellung

Diese Arbeitsstattenregel konkretisiert die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen
zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Rdume beim Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstatten in 8 3a Abs. 1 und 8§ 4 Abs. 5, 8 6 Abs. 4 sowie Punkt 4.3 des Anhanges
der Arbeitsstattenverordnung.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR gilt fir Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
sowie Erste-Hilfe-Raume oder vergleichbare Einrichtungen und deren Bereitstellung.

(2) entfallen
3 Begriffsbestimmungen

3.1 Erste Hilfe umfasst medizinische, organisatorische und betreuende MalRhahmen
an Verletzten oder Erkrankten.

3.2 Notfall ist ein Ereignis, das unverziglich Rettungsmaflinahmen erfordert und
Mallnahmen der Ersten Hilfe, des Rettungsdienstes und der arztlichen Behandlung
umfasst.

3.3 Notruf ist die Meldung eines Notfalls Uber Meldeeinrichtungen zur Alarmierung
des Rettungsdienstes, der Feuerwehr oder der Polizei.

3.4 Mittel zur Ersten Hilfe sind Erste-Hilfe-Material (z. B. Verbandmaterial,
Hilfsmittel, Rettungsdecke) sowie gemall Gefahrdungsbeurteilung erforderliche
medizinische Gerate (z. B. Automatisierter Externer Defibrillator, Beatmungsgerat) und
Arzneimittel (z. B. Antidot), die zur Ersten Hilfe bendtigt werden.

3.5 Einrichtungen zur Ersten Hilfe sind technische Hilfsmittel zur Rettung aus
Gefahr fir Leben und Gesundheit, z. B. Meldeeinrichtungen, Rettungstransportmittel
und Rettungsgerate.

3.6 Meldeeinrichtungen sind Kommunikationsmittel, um im Notfall unverziglich
einen Notruf absetzen zu kénnen.

3.7 Rettungstransportmittel dienen dem fachgerechten, schonenden Transport
Verletzter oder Erkrankter zur weiteren Versorgung im Erste-Hilfe-Raum, zum Arzt oder
ins Krankenhaus.
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3.8 Rettungsgerate sind technische Hilfsmittel zur Personenrettung aus Gefahren-
situationen.

3.9 Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen sind speziell
vorgesehene Raume, in denen bei einem Unfall oder bei einer Erkrankung im Betrieb
Erste Hilfe geleistet oder die &rztliche Erstversorgung durchgefuhrt werden kann.

Den Erste-Hilfe-Raumen vergleichbare Einrichtungen sind z. B. Rettungsfahrzeuge,
transportable = Raumzellen (Erste-Hilfe-Container) oder Arztpraxisrdume. Als
vergleichbare Einrichtungen gelten auch besonders eingerichtete, vom tbrigen Raum
abgetrennte Erste-Hilfe-Bereiche.

4 Mittel zur Ersten Hilfe

(1) Erste-Hilfe-Material ist in Verbandkasten oder anderen geeigneten Behaltnissen
(z. B. Rucksacke, Taschen, Schranke), im Folgenden Verbandkasten genannt,
vorzuhalten. Die Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkasten ergibt sich aus
Tabelle 1.

Tabelle 1: Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkasten

Betriebsart Zahl der Kleiner Grol3er
Beschaftigten Verband- Verband-
kasten kasten
Verwaltungs- und 1-50 1 -
Handelsbetriebe 51300 - 1
301-600 - 2
fur je 300 weitere Beschéftigte - +1
Herstellungs-, 1-20 1 -
L/s(;arbeltungsbetrlebe 51-100 - 1
vergleichbare Betriebe | 101-200 - 2
fur je 100 weitere Beschéftigte - +1

(2) Statt eines grofRen Verbandkastens konnen zwei kleine Verbandkasten
verwendet werden. Fur Tatigkeiten im Auf3endienst, insbesondere fur die Mitfihrung
von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der
Kraftwagen-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

(3) Die Verbandkéasten sind auf die Arbeitsstatte so zu verteilen, dass sie von
standigen Arbeitsplatzen hochstens 100 m Wegstrecke oder hochstens eine
Geschosshohe entfernt sind. Sie sind Uberall dort aufzubewahren, wo die
Arbeitsbedingungen dies erforderlich machen.
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(4)  Erste-Hilfe-Material ist so aufzubewahren, dass es vor schadigenden Einflissen
(z. B. Verunreinigungen, Nasse, hohe Temperaturen) geschitzt, aber jederzeit leicht
zuganglich ist. Das Erste-Hilfe-Material ist nach Verbrauch, bei Unbrauchbarkeit oder
nach Ablauf des Verfallsdatums zu erganzen bzw. zu ersetzen.

(5) In Arbeitsstétten ist mindestens das Erste-Hilfe-Material entsprechend Tabelle 2
bereitzuhalten.

(6) Ausgehend von der Gefahrdungsbeurteilung kénnen neben  der
Grundausstattung mit Erste-Hilfe-Material nach Abs.5 auch erganzende Mittel zur
Ersten Hilfe (siehe Punkt 3.4) notwendig werden.
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Tabelle 2: Inhalt der Verbandkasten

Nr. Stickzahl Benennung oder Ausfihrung und Bemerkung
Kleiner GroRer Bezeichnung
Verband- | Verband-
kasten kasten
1 1 2 Heftpflaster 500 cm x 2,5 cm, Spule mit AuRenschutz,
thermoresistenter Kleber
2 8 16 Wundschnellverband 10 cm x 6 cm, staubgeschtzt verpackt
3 4 8 Fingerkuppenverband | staubgeschiitzt verpackt
4 4 8 Fingerverband 12 cm x 2 cm, staubgeschtzt verpackt
5 4 8 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, staubgeschutzt verpackt
6 8 16 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, staubgeschiitzt verpackt
7 1 2 Verbandpackchen starre oder elastische Fixierbinde mit festen
Kanten; 300 cm x 6 cm mit Kompresse 6 cm X
8 cm; Saugkapazitat: mind. 800 g/m?, steril
verpackt
8 3 6 Verbandpéackchen starre oder elastische Fixierbinde mit festen
Kanten; 400 cm x 8 cm mit Kompresse 12 cm X
8 cm; Saugkapazitat: mind. 800 g/m?, steril
verpackt
9 1 2 Verbandpéackchen starre oder elastische Fixierbinde mit festen
Kanten, 400 cm x 10 cm mit Kompresse 12 cm x
10 cm; Saugkapazitat: mind. 800 g/m?, steril
verpackt
10 1 2 Verbandtuch 80 cm x 60 cm, Saugkapazitat mind. 125 g/m”
Flachengewicht: mind. 90 g/m?
11 6 12 Kompresse 10 cm x 10 cm, Saugkapazitat mind. 800 g/m°,
maximal paarweise steril verpackt
12 2 4 Augenkompresse 5 cm x 7 cm, Gewicht: mind. 1,5 g/Stick, einzeln
steril verpackt
13 1 2 Kalte-Sofortkompresse | mindestens 200 cm?, ohne Vorkiihlung,
vorgegebene Lagerbedingungen beachten
14 1 2 Rettungsdecke mindestens 210 cm x 160 cm, Mindestfolien-
dicke 12 um, dauerhaft metallisierte Polyester-
folie oder Material mit mindestens gleichwertigen
Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermo-
gen, Temperaturbestandigkeit, nahtlos, mit
Aluminium bedampft, Rickseite farbig, staubge-
schitzt verpackt
15 2 4 Fixierbinde 400 cm x 6 cm, einzeln staubgeschiitzt verpackt
16 2 4 Fixierbinde 400 cm x 8 cm, einzeln staubgeschiitzt verpackt
17 2 4 Dreiecktuch 96 cm x 96 cm x 136 cm, staubgeschitzt ver-
packt
18 1 1 Schere mindestens 18 cm lang, kniegebogen, nicht
rostend
19 2 4 Folienbeutel MindestgréRe 30 cm x 40 cm, Mindestfoliendicke
45 pm, verschlieRbar, aus Polyethylen
20 5 10 Vliesstoff-Tuch mindestens 20 cm x 30 cm, flachenbezogene
Masse mind. 15 g/m?
21 4 8 Medizinische nahtlos, grol3, staubgeschitzt verpackt
Einmalhandschuhe
22 1 1 Erste-Hilfe-Broschure Der Informationsgehalt der Broschire muss
mindestens eine ,Anleitung zu Ersten Hilfe"
beinhalten.
23 1 1 Inhaltsverzeichnis -
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5 Einrichtungen zur Ersten Hilfe
5.1 Meldeeinrichtungen

(1) Der Arbeitgeber hat in Arbeitsstatten standig zugangliche Meldeeinrichtungen
(z. B. Telefon mit Angabe der Notrufnummern) zum unverziglichen Absetzen eines
Notrufes vorzuhalten.

(2) In  Abhangigkeit von der Gefahrdungsbeurteilung kdénnen besondere
Meldeeinrichtungen (z. B. Notrufmelder) erforderlich sein. Sofern es nicht moglich ist,
stationdre Meldeeinrichtungen vorzusehen, kénnen auch funktechnische Einrichtungen,
z. B. Betriebsfunkanlagen, als Meldeeinrichtung eingesetzt werden. Bei Alleinarbeit
konnen - ggf. auch willensunabhéngig wirkende - Personen-Notsignal-Anlagen
verwendet werden.

5.2 Rettungstransportmittel

(1) Der Arbeitgeber hat zu priifen, ob er den Rettungstransport auf Grund der inner-
betrieblichen Entfernungen und Verhaltnisse und der damit verbundenen Eintreffzeiten
dem offentlichen Rettungsdienst Uberlasst oder ob eigene Rettungstransportkapazitaten
erforderlich sind.

(2) In Betrieben, in denen der 6ffentliche Rettungsdienst seine Aufgabe am Ort des
Geschehens durchfuhren kann, sind keine weiteren Transportmittel bereit zu stellen.
Sofern dieser Ort mit Krankentragen nicht zuganglich ist, missen entsprechend der
Gefahrdungsbeurteilung geeignete Transportmittel, z. B. Rettungstiicher, Kranken-
transport-Hangematten oder Schleifkdrbe, vorgehalten werden.

5.3 Rettungsgerate

Rettungsgerate sind gemafR der Gefahrdungsbeurteilung vorzuhalten, wenn in
Arbeitsstatten im Falle von RettungsmalRnahmen besondere Anforderungen bestehen,
z. B. bei der Rettung von hochgelegenen Arbeitsplatzen, aus tiefen Schachten oder bei
sonstigen schwer zuganglichen Arbeitsplatzen. Geeignete Rettungsgerate sind z. B.
Rettungshubgerate, Spreizer, Schneidgerate, Abseilgerate.
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6 Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen

(1) Ein Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleichbare Einrichtung ist erforderlich
- in Betrieben mit mehr als 1000 Beschaftigten und

- in Betrieben mit mehr als 100 Beschéftigten, wenn besondere Unfall- oder
Gesundheitsgefahren bestehen.

(2) Bei besonderen Unfall- oder Gesundheitsgefahren konnen zusatzliche
MalRnahmen erforderlich sein (z.B. weitere Raumlichkeiten, erganzende
Ausstattungen).

(3) Fur vortbergehend eingerichtete Arbeitsstatten konnen vergleichbare
Einrichtungen (z. B. Erste-Hilfe-Container) genutzt werden.

6.1 Bauliche Anforderungen

(1) Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen sollen im Erdgeschoss
liegen und missen mit einer Krankentrage leicht zu erreichen sein. Erste-Hilfe-
Container sind ebenerdig aufzustellen.

(2) Die Lage von Erste-Hilfe-Raumen bzw. des Aufstellungsortes vergleichbarer
Einrichtungen sind so zu wahlen, dass Gefahrdungen oder Beeintrachtigungen, z. B.
durch Larm, Vibrationen, Staube, Gase, Dampfe, soweit wie mdglich ausgeschlossen
sind.

(3) In  unmittelbarer Nahe von Erste-Hilfe-Raumen bzw. vergleichbaren
Einrichtungen muss sich eine Toilette befinden.

(4) Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen missen zur Aufnahme der
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen eine ausreichende Grol3e aufweisen:

- Erste-Hilfe-RAume mit mindestens 20 m? Grundflache

- Erste-Hilfe-Container mit mindestens 12,5 m2 Grundflache

(5) Im Zugangsbereich von Erste-Hilfe-Rdumen und vergleichbaren Einrichtungen
sind Stufen zu vermeiden. H6henunterschiede sollen durch eine Rampe ausgeglichen
werden. Der Zugang zu Erste-Hilfe-Raumen muss eine lichte Breite gemald Punkt 5 der

ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgénge, Flucht- und Rettungsplan“ aufweisen. Es
muss sichergestellt sein, dass ein Zugang mit Krankentragen ungehindert mdglich ist.

(6) FuBbdden und Wande miussen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu
desinfizieren sein.

- Ausschuss fir Arbeitsstatten — ASTA-Geschéftsfuhrung — BAuA — www.baua.de -



(7) Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen missen ausreichend
beleuchtet und ausreichend beliftet sein.

(8) Die Raumtemperatur muss den Anforderungen der ASR A3.5 ,Raumtemperatur*
entsprechen. Erste-Hilfe-Container missen ausreichend isoliert sein und Uber einen
Vorraum - mindestens aber Uber einen Windfang - verfugen.

(9) Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen sind mindestens mit einem
Waschbecken mit flieBend Kalt- und Warmwasser sowie mit Telefon oder einem
vergleichbaren Kommunikationsmittel fest auszustatten.

(10) Der Sichtschutz gegen Einblick von au3en ist zu gewahrleisten.

6.2 Ausstattung von Erste-Hilfe-Rdumen und vergleichbaren
Einrichtungen

Fur Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen sind in Abhangigkeit von der
Gefahrdungsbeurteilung geeignetes Inventar und Mittel zur Ersten Hilfe und
Pflegematerial sowie geeignete Rettungsgerate und Rettungstransportmittel
bereitzuhalten.

Geeignetes Inventar ist z. B.:

- Behaltnisse (z. B. Schrénke, Koffer) zur getrennten, ubersichtlichen und
hygienischen Aufbewahrung von Mitteln zur Ersten Hilfe und Pflegematerial,

- Spender fur Seife, Desinfektionsmittel, Hautschutzmittel und Einmalhandticher,
- Untersuchungsliege mit verstellbarem Kopf- und Ful3teil,

- Instrumententisch mit Schublade,

- Infusionsstander (héhenverstellbar),

- Schreibtisch oder vergleichbare Schreibgelegenheit,

- Sitzgelegenheit,

- Sicherheitsbehalter fur spitze und scharfe Gegenstande (z. B. Kanulen) oder

- geeignete, getrennte Behaltnisse fur infektiosen und nichtinfektiosen Abfall.

Geeignete Mittel zur Ersten Hilfe sind z. B.:

- Inhalt des grof3en Verbandkastens (siehe Tabelle 2),

Mittel fur Absaugung und Beatmung (z.B. Absauggerat, Absaugkatheter,
Beatmungsbeutel und -maske, Guedeltubus, Sauerstoffgerdat, Sauerstoff-
reservoirbeutel),
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Mittel fur Diagnostik (z. B. Blutdruckmessgerat, Bugelstethoskop, Diagnostik-
leuchte),

Automatisierter Externer Defibrillator (AED),
Schienen zum Ruhigstellen von Extremitaten,
HWS-Immobilisationskragen,

nach  betriebsarztlicher Festlegung: Medikamente, Infusionslésungen,
Infusionsbestecke, Venenverweilkanulen,

Desinfektionsmaterial oder

Augenspulflasche.

Geeignetes Pflegematerial und sonstige Hilfsmittel sind z. B.:

v

(1)

Decken,
Einmalauflagen fir Liegen,
Einweg-Nierenschale und Vliesstoff-Tuch oder

Einweg-Schutzkleidung.
Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der Erste-Hilfe-Raume und vergleichbaren Einrichtungen

sowie der Aufbewahrungsorte der Mittel zur Ersten Hilfe erfolgt nach Anlage 1 Punkt 4
der ASR Al1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung®. Erste-Hilfe-Raume
sind mit dem Rettungszeichen E003 ,Erste Hilfe* zu kennzeichnen.

(2)

Die Lage der Erste-Hilfe-Raume und vergleichbaren Einrichtungen kénnen dem

Flucht- und Rettungsplan geméafl Punkt 9 Abs. 3 der ASR A2.3 ,Fluchtwege und
Notausgange, Flucht- und Rettungsplan® entnommen werden.
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8 Ergadnzende Anforderungen fir Baustellen

(1) Die Mindestanzahl der fur Baustellen bereitzuhaltenden Verbandkasten ergibt
sich abweichend von Tabelle 1 aus Tabelle 3.

Tabelle 3: Mindestanzahl der auf Baustellen bereitzuhaltenden Verbandkasten

Betriebsart Zahl der Kleiner | GroRer
Beschaftigten Verbandkasten

Baustellen 1-10 1 -
11-50 - 1
51-100 - 2
fur je weitere 50 Beschaftigte - +1

(2) Abweichend von Punkt4 Abs.3 hat der Arbeitgeber im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln, ob einzelne Arbeitsplatze, z.B. auf
Linienbaustellen, mit zuséatzlichen Verbandkasten zu Tabelle 3 auszustatten und wie
diese zu verteilen sind.

(3) Abweichend von Punkt 6 Abs. 1 ist auf Baustellen mit mehr als 50 Beschéftigten
ein Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleichbare Einrichtung erforderlich.

(4) Abweichend von Punkt6.1 Abs.1Satz2 sind Erste-Hilfe-Container so
aufzustellen, dass die Erreichbarkeit flr die Erstversorgung von verletzten oder
erkrankten  Beschéftigten durch geeignete  Rettungstransportmittel jederzeit
sichergestellt und der Weitertransport gewahrleistet ist.

Ausgewahlte Literaturhinweise:
BGI/GUV-I 503 ,Anleitung zur Ersten Hilfe*
BGI 509 ,Erste Hilfe im Betrieb*

BGI 510 ,Aushang: Erste Hilfe*

BGI 829 ,Handbuch zur Ersten Hilfe*

Information des ,Fachausschusses Erste Hilfe* der DGUV ,Automatisierte Defibrillation
im Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe*
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